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ESPAÑOL
For a Spanish version of this 
manual, visit our Website at 

www.zoneline.com.

Para consultar una version  
en español de este manual  

de instrucciones, visite nuestro 
sitio de internet  

www.zoneline.com.

FRANÇAIS
For a French version of this 
manual, visit our Website at 

www.zoneline.com.

Pour un version français de  
ce manuel d’utilisation, veuillez 

visiter notre site web à l’adresse 
www.zoneline.com.
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THANK YOU FOR MAKING GE APPLIANCES A PART OF YOUR HOME.

Whether you grew up with GE Appliances, or this is your first, we’re happy to have you in the family. 

We take pride in the craftsmanship, innovation and design that goes into every GE Appliances 
product, and we think you will too. Among other things, registration of your appliance ensures that we 

can deliver important product information and warranty details when you need them. 

Register your GE appliance now online. Helpful websites and phone numbers are available in the 
Consumer Support section of this Owner’s Manual. You may also mail in the pre-printed registration 

card included in the back of this manual.
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READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INFORMATION
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE APPLIANCE
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FO
R

M
ATIO

N

For your safety, the information in this manual must be followed to minimize the risk of fire, explosion, 
electric shock, property damage, personal injury, or loss of life.

SAFETY PRECAUTIONS

WARNING

NOTE: We strongly recommend that any servicing be performed by a qualified individual.

disposal about what to do.

and safety standards approved for use with this refrigerant. DO NOT use equipment certified for 
R22 refrigerant only.
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About Your Heat Pump (on some models)

heat from the outside air—even when the outside 
temperature is below freezing— and releasing that heat 
indoors.

don’t change the room thermostat setting very often. 
Raising the heat setting 2–3 degrees will cause the 

reach the new temperature setting quickly.

any setting to prevent short cycling.

stops after the compressor cycles off.

than heat pumps and cost more to operate.

Ventilation Control

When the lever is in the CLOSE position, only the air inside 
the room is circulated and filtered.
When the lever is in the OPEN position, some outdoor air 

cooling efficiency.
To close the vent, move the slide lever up.
To open the vent, move the slide lever down.

Energy Tip:  Keep the vent control in the CLOSE position. 

NOTE:  Ventilation openings are not intended to be the 
source of make-up air for building ventilation systems due to 
the additional heating and cooling loads generated.

Power 

Room Freeze Protection

mode as long as power is applied to the unit.

Ventilation 
Control Slide 

Lever 

WARNING                                 Electric Shock Hazard

disconnect on front of the chassis.
Failure to do so can result in personal injury and/or 
death.
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Care and Cleaning
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Air Filters
NOTICE:  Do not operate the Zoneline without the filter 
in place. If a filter becomes torn or damaged, it should 
be replaced immediately. 
Operating without the filter in place or with a damaged filter 
will allow dirt and dust to reach the indoor coil and reduce 
the cooling/heating, performance, airflow and efficiency of 
the unit.

filters reduce cooling, heating performance and air flow.

Changing the filter will: 

the risk of premature component failure.

Replacement filters should be purchased from your local 
retailer where air conditioner and furnace accessories are 
sold.

NOTE:  Use only one filter in the installation.
To replace the filter (chassis mounted return air filter):

or rotate upper filter holder to clear top of the filter.

2.  Remove the filter.

To maintain optimum performance, change the filter at 
least every 30 days.

Drain
Clean the drain system regularly to prevent clogging.

area.  Check the unit condensate drain periodically.  Keep 
it free of anything that may block or impeded the flow of 

matter in the drain pipe, it should be removed and cleaned.  

Unit-mounted filter

Remove filter

Return air grille

RAVRG2
Filter

To remove 
and replace 
the filter:

Access-panel with 
return air grille

Hinge on left Side 
of door

RAVRG3
Filter
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Indoor/Outdoor Coils
The Indoor/Outdoor coils on the Zoneline should be 
cleaned and checked regularly. 
NOTE:  When cleaning the coils do not use acid based 
coil cleaners.  Care must be taken to avoid bending the 
aluminum fins on the coils.
Indoor-Air Coil
Minor amounts of lint and dirt may pass through the 

accumulations can be carefully vacuumed away with a 
brush attachment on a vacuum cleaner or professionally 
steam cleaned away.   

Outdoor-Air Coil

outdoor-air intake should also be kept free of obstructions.  

opening will reduce the efficiency of your unit and could 
cause premature compressor failure.

the unit to be removed from the closet.  See servicing 
section of this manual for instructions on how to remove the 
unit.

Have the coils cleaned regularly.

Outdoor 
coils

Base Pan

the unit from the outside and settle in the base pan (the 
bottom of the unit).

may be present in the base pan.

Check it periodically and clean, if necessary.
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BEFORE YOU BEGIN
Read these instructions completely and carefully.

• IMPORTANT – Save these 
instructions for local inspector’s use.

• IMPORTANT – Observe all 
governing codes and ordinances.

• Note to Installer – Be sure to leave these 
instructions with the owner.

• Note to Owner – Keep these instructions for 
future reference.

• Proper installation is the responsibility of the 
installer. 

• Product failure due to improper installation is not 
covered under the Warranty.

• You must use all supplied parts and use proper 
installation procedures as described in these 
instructions when installing this air conditioner.

Questions?  Call 844-GE4-PTAC (or 844-434-7822 ) or Visit our Website at: GEAppliances.com

IMPORTANT ELECTRICAL  
SAFETY—READ CAREFULLY

•  All electrical connections and wiring MUST  
be installed by a qualified electrician.

• Follow the National Electrical Code (NEC) and local 
codes and ordinances.

•  For personal safety, this Zoneline must be properly 
grounded.

•  Protective devices (fuses or circuit breakers) 
acceptable for Zoneline installations are specified 
on the nameplate of each unit.

• Do not use an extension cord with this unit.
•  Aluminum building wiring may present special 

problems—consult a qualified electrician.
•  When the unit is not running there is still voltage to 

the electrical controls.
•  Disconnect the power to the unit before servicing 

by removing the branch circuit fuses or turning the 
circuit breakers off at the panel.

WARNING

ELECTRICAL 
REQUIREMENTS
Wire Size Use ONLY wire size recommended for 

single outlet branch circuit
Fuse/Circuit 
Breaker

User ONLY type and size fuse or 
HACR circuit breaker indicted on units 
rating plate.  Proper over current pro-
tection to the units is the responsibilty 
of the owner.

Grounding
circuit to unit, or through separate 
ground wire provided on permanently 
connected units.  Be sure that branch 
circuit is grounded.

Wire Sizing Use recommended wire size given in 
tables and install a single branch cir-
cuit.  All wiring must comply with local 
and national codes.   
NOTE:  Use copper conductors only.

NOTE:  All field wiring must comply with NEC and 
local codes.  It is the responsibility of the installer 
to insure that the electrical codes are met.

•  Use ONLY the wiring size recommended for single 
outlet branch circuit.

•  Proper current protection is the responsibility of the 
owner.

Recommended branch circuit wire sizes*
Nameplate

maximum circuit
breaker size

AWG Wire size**

AWG – American Wire Gauge 
 

NOTE: Use copper conductors only.
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 Ductwork
a recognized method such as the equal friction 
method, or velocity reduction method, using the 
appropriate duct calculator(s) for the type(s) of duct 

taking into consideration all fittings, registers and/or 
diffusers.  DO NOT operate unit without a supply 
duct attached.

configuration to perform properly.
 

(ESP) available can be estimated from the chartsto 
the left. Use these charts to select your fan speed 
setting. 

 
duct. 
increase static pressure. 

 NOTICE: Flex duct can collapse and 
cause airflow restrictions. Do not use flex duct 
for 90° bends or unsupported runs of 5 ft. or 
more.

 Indoor Air Flow Data

using an inclined manometer or magnehelic gauge, 

Use the air flow correction multipliers contained in 

listed conditions.  Under no circumstances should 

of the SPVU under these conditions will result in 
inadequate air flow leading to poor performance and/
or premature component failure.

 Chart A - CFM - Determining the Indoor CFM
Models

 

Fan Speed Low High

CFM

325

255

 
 Rated CFM at High Speed:

 
 For single speed thermostats connect to the GL terminal for 

thermostats will use both terminals.

 Chart B - Correction Multipliers 
Correct CFM (if needed)

Correction Multipliers for:

Heating

Cooling

 Your airflow should be balanced based on many 
factors, such as available ESP, room CFM, and 
ductwork. Consult an HVAC engineer for proper 

measured with a manometer or pitot tube. Once this 
ESP is established, you can calculate the CFM using 
the above chart.

 Higher CFMs tend to increase  capacity, 
enhance room circulation and increase duct noise,  
while lower CFMs tend to increase capacity  
and reduce noise.
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Installation Accessories

ZONELINE COMPONENTS (Large Chassis)

REQUIRED ACCESSORIES for NEW Installation* 

Architectural Louver 
RAVAL2

Cutout  

5/8 7 8 H

  

A

B

Cutout  

3 8 3 8 H

22- 2

22- 2

Grille
Kit RAVAL2

 
Outside Wall

Part B 

Wall Plenum

Part A 
Outside
Wall Plenum

25- /

/

Return Air Grille 
RAVRG2

Field Supplied

Drain Pan  
RAVDP18

OR Cutout  

27 3 H

Access Panel with  
Return Air Grille  

RAVRG3

Field Supplied

Wall Plenum
RAVWPT8 - telescopes from 5 1/2” to 8” 
RAVWPT14 - telescopes from 8” to 14”

Large Chassis Unit

/8

3/8

58"

29"

required 
 

not included

Hinge on left 
Side of door

*
required.

Model Type Electronic  
Thermostat

Kit Number

Heat Pump Models 6-wire

Heat Pump Models 7-wire

Wall Thermostat
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Installation Overview
RETURN AIR GRILLE INSTALLATION OPTIONS

arrangements will cause performance problems.
There are three indoor return air grille installation options. Choose the option that best suits your installation 

NOTE: Use only one filter in the installation.
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UTILITY CLOSET CONNECTION LOCATIONS
IMPORTANT: Plan and locate plenum, electrical connection, 
drains and thermostat carefully to avoid interference. Hard-to-
reach locations will make installation and service difficult!

Reference Dimensions
A
B
C Unit width and depth: 23- 8

D
E
F  Condensate drains: 

side .
 • On the bottom of the unit 

condensate water drips from the 
drain hole into the drain pan.

required for large chassis installs. 

plenum prior to the unit being 
installed.

 • Secondary drain water flows into 
plenum from the back of the unit.

C
C

Large Chassis
bends and tees.

be used for 
transitions 
only

Wall Plenum 

is required on all large chassis units.  

chassis installation
Chassis is 
shipped with 
vibration isolators 
installed.

all three sides 
minimum for service 
and installation

A

B

Unit slides into wall plenum 

E

hard conduit for 
direct connection
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Installation Overview

Side View

Exterior/Outside

Outside wall

Inside wall
Rigid 
ductwork

Flexible or 
rigid duct

  

•
  
3"

 
min. from front of unit 

 
   

 

• 
 

3"
 
min. from both sides of unit 

Plenum cutout
30-⅞ ” H 

 

x 24-⅝” W

 
 

Unit

Front Install Clearances

Side Installs not recommended

 
Outside wall

Drain Pan
Wall plenum

Field supplied
outer flashing

Plenum
opening

Platform Surface 

LARGE CHASSIS TYPICAL UTILITY CLOSET AND DIMENSIONS 
(FOR REFERENCE ONLY)

Top View
Grille

duct

3" min. clearance 
three sides*

UNIT INSTALLED THROUGH FRONT OF PLENUM

connection

Drain Pan Location

Available Accessories
• Architectural Louver - RAVAL2 

/2

• Return Air Grille - RAVRG2
• Access Panel with Return Air Grille - RAVRG3

Plenum

/2

/2

Platform
Required

Option 2
Access panel with 
return air grille
RAVRG3

Option 1
Return air grille
RAVRG2
(used with field 
supplied closet door)

Unit
Unit slides into wall plenum 

Platform
recommended.  Height may be adjusted 
to  accommodate plenum opening and drain 
access.  Platform size minimum 23- / /  

Plenum opening must be 
/2  above platform surface 

for large chassis installation.

Wall  
Plenum

Wall Plenum

Bottom Seal

Platform Surface

of bottom seal 
removed to  
place drain pan

Shown with condensate 
draining to left. Could 
also drain to the right.

/2

23- /8

space around the unit to ease installation 
and access for service.

Electrical 
connection

Plenum is  
~
than unit width 
(~
each side)

 

back of the unit 

left side on bottom 

must be installed 
below the drain 
hole to collect 
condensation 
water.

Platform
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ductwork locations.

of the unit into the plenum until it is fully seated.

INSTALLATION SEQUENCE
7.    Connect unit to the ductwork.
8.    Connect the thermostat.

Condensate Disposal System

condensate onto the hot outdoor coil.

NOTE:  If the Condensate Disposal System fails to remove all of the condensate from the unit, any 
excess condensate will overflow from a spillway in the rear of the unit directly into the wall plenum, 
and drain outside the building.  This is your indication that the chassis or drain requires servicing.

Install the Wall Plenum

 proper installation procedures.

Install the Grille

 in the grille kit RAVAL2 for proper installation   
 procedures.

INSTALLATION INSTRUCTIONS

Build and Install the Zoneline Base Platform
1.  Construct a 23-  

2.   Place the platform in the utility closet with the following clearance between it and the interior surface of the 
walls/door/panel: 

3.  Align the platform with the opening of the wall plenum and secure to the floor using appropriate brackets 
and bolts.

23-  min.
Recommended platform height:  

plenum opening.  See Plenum 

connections (if required) needs to be 
determined by the installer for the given 
installation situation.

23-  min.
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Installation Instructions
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 Install the Drain Pan
NOTE:

 
Refer to instructions included in 

proper installation procedures.
2. Place unit on the platform and 

into the plenum until it is fully 
seated.

must be attached to one of the 
two primary drain connections 
located to the right or left side of 

located on the back of the unit is 
the secondary drain if required 
by state and local codes.  A field 
supplied secondary condensation 
pan may be required.  Refer 
to the local codes for proper 
installation of drain.

Mounting Holes

Bottom Seal

Vertical Sealof bottom seal 
removed to  
place drain pan

Shown with 
condensate 
draining to left. 
Could also drain 
to the right.

Typical Installation

Plenum

Platform
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Clamp

 Connect the Top Duct

  2.   Use a field supplied clamp to secure the top duct 
to the air discharge outlet.

Side View
Inside wall

Rigid 
ductwork

Flexible or 
rigid duct

  

 

Air 
discharge 
outlet

 Remote Thermostat
 

All SPVU units are factory configured to be controlled 
by using a single stage heat/cool remote wall mounting 

changeover as long as the control configuration 
matches that of the SPVU unit.
   NOTE:  See the Remote Thermostat and Low 

Voltage Control Connections sections 
of this manual and the manual with the 
separate thermostat for proper connections 
and settings.

IMPORTANT:  

AC only.

NOTICE:

electronics can result from improper connections.  

black wires.  No line voltage connections should 

wires in building from line voltage.

Unit Connections

  Maximum Wiring  
Length for Thermostat 
Connection to the Unit

 
 AWG – American Wire Gauge

WARNING                                 Electric Shock Hazard

disconnect on front of the chassis.
Failure to do so can result in personal injury and/or 
death.
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REMOTE THERMOSTAT  
AND LOW VOLTAGE CONTROL CONNECTIONS

To Connect the wall-mounted thermostat

the chassis.

the main breaker panel or the closet mounted 
disconnect.

panel.

connections on the right side of the control.
5. Make the wire connections per the instructions 

that are included with the thermostat.
6 Once each wire is matched and connected, the unit is 

now ready for operation.

Thermostat terminals requirements
For cooling with electric heat units:  C, R, GL, Y, W.
For heat pump units:  C, R, GL, Y, W, B.
For two fan speeds, thermostat must have 2 fan 
speed selection.

Heat Pump Units During Heat Mode:

Electric Heat mode.

Terminal 
Code

Wire Connection Function

FP Factory use only.  
(Ensure there is not jumper at FP 
and F2)

F2

no jumper at FP and F2)

C
GH Call for High Fan
GL Call for Low Fan

B Call for Heat Pump Reversing Valve
Y Call for Compressor
W Call for Heating
R

FP F2 F1 D2 D1 C GH GL B Y W R

CAUTION                                

Common busing is permitted.  A separate wire pair 
must be run from each separate controlling switch 

Electronic
Control

Terminal Connection 
on unit
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REMOTE THERMOSTAT  
AND LOW VOLTAGE CONTROL CONNECTIONS

Desk Control Terminals

switch can be a central desk control system or even 
a normally open door switch.
For desk control operation, connect one side of 

operation will stop.

be field supplied.

Maximum Wire Length for Desk Control Switch

Wire Size Maximum Length

#22

Auxiliary Fan Control

board.

less.

NOTE:
supplied.

NOTE:
that all control wiring connections are made in 
accordance with the installation instructions.  

and/or tampering with the unit’s internal wiring can 
void the equipment warranty and may result in 
property damage, personal injury or death.

Air Return Panel/Grille
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2. ATTACH CONDUIT

 Use the round knockout hole on the left side of the 

 

Conduit

Conduit 
clamp

1. REMOVE CONTROL BOX     
    PANEL

 
screws on top of the panel. 

ELECTRICAL CONNECTIONS

3. MAKE WIRE LEAD CONNECTIONS INSIDE THE CONTROL BOX
  
  

 
 Pull the power disconnect located in the front of the  

from the main breaker panel or the closet mounted 
disconnect.

 NOTE:  
 • All electrical connections and wiring must be installed  

 by a qualified electrician and conform to the National  
 Electric Code (NEC)  and all local codes which have  
 jurisdiction.

 •  All chassis must be hard wired with properly sized 
breakers. Use HACR type breakers to avoid nuisance 
trips.

 • Unit must be properly grounded.

  UL-listed electrical connectors and techniques.

  BE connected to the branch circuit ground wire.

  by replacing the 2 screws removed earlier.

Ground 
Wire

Ground 
Wire

L1

L2

WARNING                                RISK OF ELECTRIC SHOCK
Can cause injury or death.  This appliance must 
be properly grounded.
Turn OFF electrical power before service or 
installation.

WARNING                                 Electric Shock Hazard

disconnect on front of the chassis.
Failure to do so can result in personal injury and/or 
death.
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FINAL INSTALLATION 
CHECKLIST

 Ensure that all installation instructions 
concerning clearances around the unit have 
been adhered to.

 nspect and ensure that all components and 
accessories have been installed properly and 
that they have not been damaged during the 
installation process.

 Wall plenum flashing is installed, plenum level 
and calked.

 Unit is level, front to back and left to right.
 Check to ensure that the unit air filter, indoor 

coil, and outdoor coil are free from any 
obstructions.

 Check to make sure only one air filter is installed 
in the system.

 Check the condensate water drain(s) to ensure 
that they are connected and adequate for the 
removal of condensate water and that they meet 
approval of the end user.

 
discharge outlet.

 Secure all access panels (i.e. front cover and/or 

 Wall thermostat is wired correctly.
 Unit is wired correctly.
 Ensure that the circuit breaker(s) /fuse(s) and 

supply circuit wire size have been sized 
correctly.

 Ensure the unit has correct line voltage to it, is 
on a single circuit and is properly grounded.

 Ensure that the entire installation is in 
compliance with all applicable national and local 
codes and ordinances having jurisdiction.

 CONNECT POWER
reinstall the power disconnect on the front of the 
unit. 

begins to run.

unit’s operation, and the recommended routine 
maintenance schedule.

  NOTE:  Maintaining a log for recording the dates of  
 maintenance and/or service is recommended, and  
 should be suggested to the owner or operator of the  
 equipment.

SERVICING
WARNING

 Risk of Electric Shock, can cause injury 
or death. Before servicing, switch power off at 
the service panel and lock the area to prevent 
power from being switched on accidentally. When 
the area cannot be locked, securely fasten a 
prominent warning device, such as a tag, to the 
service panel. 

  NOTE:  We strongly recommend that any servicing  
be performed by a qualified individual.

To remove the unit from the closet.

chassis.

breaker panel or the closet mounted disconnect.

7.  Slide the chassis out of the wall plenum.
8.  Lift the chassis out of the utility closet.

ELECTRICAL CONNECTIONS (continued)

DIRECT CONNECTION
Heater Wattage 
@ 230/208 Volts Circuit Protective Device

Heater Wattage
@ 265 Volts Circuit Protective Device

 * See NEC for application for 265 Volts.

FINAL INSTALLATION
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Things that are normal

Normal Operating Sounds
You may hear a pinging noise caused by water 
being picked up and thrown against the condenser 

design feature helps remove moisture and improve 
efficiency.

You may hear relays click when the controls cycle  
on and off or are adjusted to change the room 
temperature.

Water will collect in the base pan during high 

and drip from the outdoor side of the unit.

is operating in the cooling mode, unless it is set 

off with the compressor. You may also hear a fan 
noise stop and start.    

system is set up to be in continuous fan the indoor 
fan will run regardless if the unit may be cooling or 
heating.  Other times the fan will run longer than the 

is normal and is done to circulate air to improve 
room comfort and balance.

system, fans will run continuously.

You may notice a few minutes delay in starting if 

it off or if you adjust the thermostat right after the 
 

restart protector for the compressor that causes  
a 3-minute delay.

fans stop and the compressor will operate in the 
cooling mode to remove frost from the outdoor coil. 
After defrost, the unit will restart in electric heat to 
quickly warm the room to the desired comfort level.

cycling, the unit is designed to run for a minimum 
of 3 minutes after the compressor starts at any 
thermostat setting.

3-Minute 

S LENCE

COMPRESSOR 
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Save time and money! Review the charts on the following pages first and you may not need to call for service.

Problem Possible Cause What To Do
Zoneline does not start. The fuse is blown/circuit breaker 

is tripped. the fuse or reset the breaker.

The unit is waiting for the 
compressor overload protector to 
reset.

resets.

Power Failure.
prevent tripping of the compressor overload.  For this 
reason, the unit may not start normal heating or cooling 
for 3 minutes after it turned back on.

Zoneline does not cool or 
heat as it should.

Indoor airflow is restricted. Make sure there are not curtains, blinds or furniture 

Outdoor airflow is restricted or 
recirculated.

Make sure the architectural louver is not restricted.  

compressor overload protector.

Outdoor grille must have a minimum of 65% free area.  
Non-GE Appliances grills may be too restrictive for 
proper performance.  Consult your salesperson for 
assistance.

The air filter is dirty.
and Cleaning - Air Filters section

The room may have been hot or 
cold. time for the room to cool down or warm up.
Outdoor air is entering the room. Set the vent control to the closed position.   

Burning odor at the start 
of heating operation.

Dust on the surface of the heating 
elements.

The air is not always cool 
or hot during operation.

The heat pump is not producing 
hot air. but not as hot as air produced when the higher-cost 

electric heat is used.  
The fan switch may be set to 
continuous fan.

continuous air movement provides better overall 
temperature control in the cool mode. 

The air does not feel warm 
enough during heating 
operation

The heat pump alone produces air 
that feels cooler than desired.

Use of this option will result in increased energy 
consumption.
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Error Codes

Electronic Control Error Code Diagnostics and Test Mode
Error Code Diagnostics

corrected.

Error Codes and Alarm Status
Unit Control Panel

above these two digits indicate the current state of 

display contains a maintenance icon (wrench) that will 
illuminate to indicate when the unit needs maintenance.

Check Error Codes:  

Clear History Counters:

Error 
Code

Problem Action

2 Unit stops, open all relays until voltage is back within specs then resumes operation
3

-
tinue to operate.

5 Outdoor coil temperature sensor is open or shorted -

outdoor temperature allows.
6

times, the severity is increased and the unit operation is locked out.
7

minutes
8

Room freeze protection Only use if Electric Heat is available.  Run High Speed and Electric Heat until room 

Wall stat problem or connection issue
Not applicable Not applicable
High pressure limit switch is open

Not applicable Not applicable
Heat pump error

electric heat to satisfy the heating demand.

error code will remain on until the temperature reaches the operating range and then the 
unit will return to normal operation.

Not applicable Not applicable
Not applicable Not applicable
Not applicable Not applicable
Not applicable Not applicable

22
minutes

Unit will use electric heat to satisfy heating demands until the temperature equals or 

23 Not applicable Not applicable
Not applicable Not applicable

ENTER SCROLL

OFF   ON

 
Error State

Enter  
Button

Error 
Code

History 
Counter

Maintenance 
Required 

Scroll 
Button
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Product Registration

Complete and mail your 
Consumer Production 
Registration today.  Have 
the peace of mind of 
knowing we can contact you 
in the unlikely event of a 

After mailing the registration 
below, store this document in 

-
mation you will need should 
you require service.  Our 
service number is 

.

Read your Owner’s 

help you operate your 
new appliance properly.

Follow these three steps to protect your new appliance investment:

2 3

cut here

cut here

C
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Please place in envelope and mail to:

Please place in envelope and mail to:
Veuillez mettre dans une enveloppe et envoyez à :
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GE Appliances Vertical Zoneline Warranty

  Service trips to your site to teach you how to use  
the product.

  Improper installation, delivery or maintenance.
n  If you have an installation problem, or if the air 

conditioner is of improper cooling capacity for the 
intended use, contact your dealer or installer. You  
are responsible for providing adequate electrical 
connecting facilities.
  In commercial locations, labor necessary to move 
the unit to a location where it is accessible for 
service by an individual technician.

  Failure or damage resulting from corrosion due to 
installation in an environment containing corrosive 
chemicals.

  Replacement of fuses or resetting of circuit 
breakers.

  Failure of the product resulting from modifications  
to the product or due to unreasonable use, 
including failure to provide reasonable and necessary 
maintenance.

  Failure or damage resulting from corrosion due  
to installation in a coastal environment, except  
for models treated with special factory-applied  
anti-corrosion protection as designated in  
the model number.

  Damage to product caused by improper power 
supply voltage, accident, fire, floods or acts of God.

  Incidental or consequential damage to personal 
property caused by possible defects with this air 
conditioner.

  Damage caused after delivery.
  Product not accessible to provide required service.

What GE Will Not Cover:

by a GE Appliances Authorized Servicer is not available, you may be responsible for a trip charge 
or you may be required to bring the product to an Authorized GE Appliances Service location for 

local, state or provincial consumer affairs office or your state’s Attorney General.

Warrantor: GE Appliances, a Haier company

All warranty service provided by our Factory Service Centers  or an authorized Customer Care®

schedule service, on-line, visit us at GEAppliances.com, or call ). For service 

availa ble when calling for service.

EXCLUSION OF IMPLIED WARRANTIES—Your sole and exclusive remedy is product repair as provided 
in this Limited Warranty. Any implied warranties, including the implied warranties of merchantability or 
fitness for a particular purpose, are limited to one year or the shortest period allowed by law.

For The Period Of: GE Will Replace:
One Year
From the date of the 
original purchase

Any part of the air conditioner which fails due to a defect in materials or workmanship.  
limited one-year warranty, GE will provide, free of charge, all labor and 

related service cost to replace the defective part.
Five Year
From the date of the 
original purchase

Sealed Refrigerating System, if any part of the sealed refrigerating system (the  
compressor, condenser, evaporator and all connecting tubing including the make up 

lim-
ited five-year warranty, GE will provide, free of charge, all labor and related service 
cost to replace the defective part.

Second through  
Fifth Year
From the date of the 
original purchase

For the second through the fifth year from the date of original purchase, GE will replace 
certain parts that fail due to a defect in materials or workmanship. Parts covered are fan 
motors, switches, thermostats, electric resistance heater, electric resistance heater protec-

four-year 
limited additional warranty, you will be responsible for any labor or on-site service costs.

Staple your receipt here. Proof of the original purchase 
date is needed to obtain service under the w

arranty.
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GE Appliances Website

of the year! You can also shop for more great GE Appliances products and take advantage of all our on-line support 
GEAppliances.com

Register Your Appliance

communication and prompt service under the terms of your warranty, should the need arise. You may also mail in 
GEAppliances.com/register

Schedule Service

GEAppliances.com/ge/service-and-support/service.htm 

Extended Warranties

warranty is still in effect. You can purchase it on-line anytime.  GE Appliances Services will still be there after your 
GEAppliances.com/ge/service-and-support/shop-for-extended-service-plans.htm 

Parts and Accessories
 

 
GEApplianceparts.com

Instructions contained in this manual cover procedures to be performed by any user. Other servicing 
generally should be referred to qualified service personnel. Caution must be exercised, since improper 
servicing may cause unsafe operation.

Contact Us

details including your phone number, or write to:
 

GEAppliances.com/ge/service-and-support/contact.htm
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Escriba los números de modelo y 
de serie aquí:

Nº de Modelo ____________

Nº de Serie ______________

Los encontrará en una etiqueta en 
el panel frontal.A
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GE Appliances es una marca de General Electric Company. Fabricado bajo licencia de la marca.
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GRACIAS POR HACER QUE GE APPLIANCES SEA PARTE DE SU HOGAR
Ya sea que haya crecido con GE Appliances, o que esta sea su primera vez, estamos felices de 

tenerlo en la familia.

Sentimos orgullo por la creación, innovación y diseño de cada producto de GE Appliances, y creemos 
que usted también. Entre otras cosas, el registro de su electrodoméstico nos asegura que podamos 

entregarle información importante del producto y detalles de la garantía cuando los necesite.

Registre su electrodoméstico GE Appliances a través de Internet. Sitios Web útiles y números 
telefónicos están disponibles en la sección de Soporte al Consumidor de este Manual del Propietario. 

También puede enviar la tarjeta de inscripción pre-impresa que se incluye en el reverso de este 
manual.
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LEA Y GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR 
ESTE ELECTRODOMÉSTICO
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Para su seguridad, siga las instrucciones de este manual a fin de minimizar riesgos de incendio, 
explosión, descargas eléctricas, daños en su propiedad, lesiones personales o la pérdida de la vida.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

ADVERTENCIA

antes de ser usado. Consulte las Instrucciones de Instalación que figuran en el reverso de este 
manual.

NOTA: Recomendamos enfáticamente que cualquier reparación sea realizada por un individuo 
calificado.

se deben quitar antes de deshacerse del producto. Si se deshará de un producto antiguo con 
refrigerantes, consulte a la compañía a cargo sobre cómo deshacerse del mismo.

herramientas, equipos y estándares de seguridad aprobados para su uso con este refrigerante.  
NO use equipamiento certificado sólo para refrigerante R22.
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Acerca de su Bomba de Calor (en algunos modelos)
Las bombas de calor pueden reducir los costos operativos, al 
intercambiar calor del aire externo – incluso cuando la temperatura 
externa esté por debajo del punto de congelación – y liberando 
ese calor en la parte interna.

Para acceder al mayor beneficio económico de su bomba de 
calor, no modifique la configuración del termostato de la sala con 
frecuencia. Elevar la configuración de calor en 2 o 3 grados hará 

de alcanzar la nueva configuración de temperatura rápidamente.

Hay un tiempo de funcionamiento mínimo del compresor de tres 
minutos en cualquiera de las configuraciones, para evitar los ciclos 
cortos. 

El motor del ventilador interno es iniciado antes que el compresor 
y se detiene una vez que el compresor deja de realizar ciclos.

Los elementos de calefacción eléctrica utilizan una cantidad 
mucho mayor de electricidad que las bombas de calor, y su 
funcionamiento es más costoso.

Protección de Congelación de la Sala
Esta función monitoreará las condiciones de la sala interna y, en 

realizará ciclos del ventilador alto con el calefactor eléctrico. Esto 
es realizado más allá del modo usado, siempre que la unidad 
reciba corriente.

Control de la Ventilación
El nivel de control de la ventilación está ubicado en el frente de la 

Cuando la palanca se encuentre en la posición CLOSE 
(Cerrado), sólo el aire interno de la sala circula y es filtrado.

Cuando la palanca se encuentre en la posición OPEN (Abierto), 
cierta cantidad de aire externo ingresará en la sala. Esto reducirá 
la eficiencia en la calefacción o refrigeración.

Para cerrar la ventilación, mueva la palanca deslizable hacia 
arriba. 
Para cerrar la ventilación, mueva la palanca deslizable hacia 
abajo. 
.

Consejo sobre la Corriente: Mantenga el control de ventilación 
en la posición CLOSE (Cerrado). El aire de la sala será filtrado y 
circulará.
NOTA:  Las aberturas se aire no funcionan como una fuente de 
aires de reposición en sistemas de ventilación de edificaciones 
debido a las cantidades de calefacción y refrigeración adicional 
generadas.

Palanca 

Control de la 
Ventilación

Desconexión de la Corriente
La desconexión de la corriente está ubicada en la parte frontal del 

NOTA: La desconexión de la corriente no elimina la corriente del 
bloque terminal, ubicado debajo del panel de la caja de control.

ADVERTENCIA                                 Riesgo de Descarga Eléctrica
Antes de realizar el servicio técnico, desconecte la corriente 

el dispositivo de desconexión eléctrica ubicado en el frente 
del chasis.
Si esto no se cumple, se podrán sufrir lesiones personales 
o la muerte.

de la 
Corriente
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Filtros de Aire
AVISO: No utilice el Zoneline sin el filtro en su posición. Si 
un filtro se desgasta o daña, deberá ser reemplazado de 
inmediato.
El uso sin el filtro en su posición o con un filtro dañado permitirá 
que la suciedad y el polvo lleguen a la bobina interna y reduzcan 
el rendimiento del enfriamiento/ calefacción, el flujo de aire y la 
eficiencia de la unidad.

Lo más importante que puede hacer en relación al mantenimiento 

reducen el rendimiento del enfriamiento/ calefacción y del flujo de 
aire.

Cambiar el filtro: reducirá el costo del funcionamiento, ahorrará 
energía, evitará que las bobinas de intercambio de calor queden 
atascadas y que se reduzca el riesgo de fallas prematuras de los 
componentes.

Los filtros de reemplazo deberán ser adquiridos a través de su 
vendedor minorista local, donde se vendan acondicionadores de 
aire y hornos.

NOTA: Use sólo un filtro en la instalación.
Para reemplazar el filtro (filtro de aire de retorno montado en 
el chasis):

suspensores del filtro o rote el suspensor del filtro superior 
para despejar la parte superior del filtro.

2.   Retire el filtro.

3.   Instale un filtro descartable nuevo.

Para mantener un rendimiento óptimo, cambie el filtro por lo 
menos cada 30 días.

Cuidado y Limpieza 
C

U
ID

A
D

O
 Y LIM

PIEZA

Filtro montado en la 
unidad

Retire el filtro

Rejilla de aire de 
retorno

Filtro 
RAVGR2 de 

Para retirar y 
reemplazar el 
filtro:

Panel de acceso 
con rejilla de aire 

de retorno
Bisagra del lado 
izquierdo de la 

puerta

Filtro 
RAVGR3 de 

Drenaje 
Limpie el sistema de drenaje de forma regular para evitar 
atascamientos.
El drenaje de condensación deberá ser dirigido a un área de 
drenaje adecuada. Controle el drenaje de condensación de la 
unidad de forma periódica. Mantenga el mismo libre de cualquier 
cosa que pueda bloquearlo o que impida el flujo de agua 
condensada. Si hay una acumulación de material externa en la 
tubería de drenaje, deberá ser retirada y limpiada. Toda la tubería 
de drenaje deberá estar protegida contra el congelamiento.
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Bobinas Internas/ Externas
Las bobinas Internas/ Externas del Zoneline deberán ser 
limpiadas y controladas regularmente.
NOTA: Al limpiar las bobinas, no use limpiadores de bobinas 
a base de ácido. Se deberá tener cuidado a fin de evitar 
doblar las aletas de aluminio de las bobinas.

Bobina de Aire Interno
Cantidades pequeñas de pelusa y suciedad podrán pasar a 
través del filtro y recolectarse en la bobina de aire interno. Estas 
pequeñas acumulaciones podrán ser aspiradas cuidadosamente 
con la adhesión de un cepillo a la aspiradora o ser limpiadas de 
forma profesional con vapor.

Bobina de Aire Externo
Las vías de entrada de aire externo y de escape de aire externo 
de la unidad deberán permanecer despejadas. Controle el 
escape de aire externo de forma frecuente. Manténgalo libre de 
escombros, nieve o hielo. La entrada de aire externo también 
se deberá mantener libre de obstrucciones. El bloqueo de la 
salida de aire exterior o de la entrada de aire exterior reducirá 
la eficiencia de su unidad y podría causar un fallo prematuro del 
compresor.

La inspección y limpieza de las bobinas de aire externo podrán 
requerir que la unidad sea retirada del armario. Para acceder a 
instrucciones sobre cómo retirar la unidad, consulte la sección de 
servicio técnico de este manual.

Bobinas 
internas

Bobinas 
externas
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A Cuidado y Limpieza 

Limpie las bobinas de forma regular.

Bandeja de la Base
En algunas instalaciones, podrá ingresar polvo u otros escombros 
a la unidad desde afuera y establecerse en la bandeja de la base 
(la parte inferior de la unidad).

En algunas áreas de Estados Unidos, una sustancia “similar al 

Controle la misma periódicamente y límpiela, de ser necesario.
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Preparación de la Instalación

ANTES DE COMENZAR
Lea estas instrucciones en su totalidad y 
atentamente.

• IMPORTANTE – Conserve estas 
instrucciones para uso del inspector local.

• IMPORTANTE – Cumpla con todos 
los códigos y ordenanzas gubernamentales.

• Nota para el Instalador  – Asegúrese de 
que el Comprador conserve estas instrucciones.

• Nota para el Comprador  – Conserve 
estas instrucciones para referencia futura.

• La correcta instalación del producto es 
responsabilidad del instalador. 

• Si se producen fallas en el producto debido a una 
instalación inadecuada, la Garantía no cubrirá las 
mismas.

• Al instalar este acondicionador de aire, deberá 
usar todas las piezas suministradas y seguir los 
procedimientos de instalación adecuados, como 
se describe en estas instrucciones.

¿Preguntas? Llame al 844-GE4-PTAC (o al 844-434-7822) o visite nuestro sitio web en: 
GEAppliances.com

SEGURIDAD ELÉCTRICA 
IMPORTANTE - LEA 
CUIDADOSAMENTE

•  Todas las conexiones y cableados eléctricos 
DEBERÁN ser realizados por un electricista 
calificado.

• Cumpla con el Código Eléctrico Nacional (National 
Electrical Code, NEC) y los códigos y ordenanzas 
locales.

•  Para seguridad personal, este Zoneline deberá 
estar correctamente conectado a tierra.

• Los dispositivos de protección (fusibles o 
disyuntores) aceptables para instalaciones de 
Zoneline aparecen especificados en la etiqueta de 
clasificación de cada unidad.

• No use cables prolongadores con esta unidad.
•  Los cables de aluminio para construcciones 

pueden presentar problemas especiales – consulte 
a un electricista calificado.

•  Cuando la unidad no esté funcionando, aún habrá 
voltaje en los controles eléctricos.

•  Desconecte el cable del sistema antes de hacer 
reparaciones, quitando los fusibles del circuito 
derivado o desconectando los disyuntores en el 
panel.

ADVERTENCIA

REQUISITOS ELÉCTRICOS
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Tamaño del 
Cable

Use SOLO el tamaño del cable recomen-
dado para un circuito de empalmes con 
una sola salida.

-
yuntor

Use SOLO el tipo y tamaño de fusible o 
disyuntor HACR indicado en la etiqueta 

-
ción adecuada contra excesos de tensión 
hacia las unidades es responsabilidad del 
propietario.

Conexión a 
Tierra tierra desde un circuito de empalmes a 

la unidad, o a través de un cable a tierra 
aparte provisto en unidades con conexión 
permanente. Asegúrese de que el circuito 
de empalmes esté conectado a tierra.

Tamaño del 
Cable

Use el tamaño de cable recomendado en 
las tablas provistas e instale un circuito de 
empalmes simple. Todo el cableado deberá 
cumplir con los códigos locales y nacion-
ales.
NOTA: Use conductores de cobre única-
mente.

NOTA: Todo el cableado de campo deberá 
cumplir con los códigos locales y nacionales. Es 
responsabilidad del instalador asegurar que se 
cumplan los códigos eléctricos.

•  Use SOLO el tamaño de cable recomendado para 
un circuito de empalmes con una sola salida.

•  La correcta protección contra la corriente es 
responsabilidad del instalador.

Tamaños de cables del circuito de empalmes 
recomendados*

Tamaño máximo del 
disyuntor en la etiqueta Tamaño del cable 

AWG**

AWG – American Wire Gauge (Calibre Estadounidense de Cables) 
 

NOTA: Use conductores de cobre únicamente..
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Preparación de la Instalación
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 Conducto
 El sistema de conducto suministrado deberá estar 

diseñado a través de un método reconocido tal 
como un método de fricción equivalente, o método 
de reducción de velocidad, usando el calculador(es) 
de conducto apropiado para el tipo(s) de conducto 
(es decir: conducto metálico, placa del conducto, o 
conducto flexible) usado por el sistema. El sistema 
del conducto deberá estar diseñado para un 
promedio de fricción máximo de una columna de 

registros y/o difusores. NO utilice la unidad sin un 
conducto de suministro adherido.

 El aire de retorno a las unidades de la serie SPVU 

una configuración de aire de retorno libre para 
funcionando apropiadamente.

 El promedio de flujo total (CFM) y la presión estática 
externa (ESP) disponibles pueden ser estimadas 
a través de los cuadros que se encuentran a la 
izquierda. Use estos cuadros para seleccionar su 
configuración de velocidad del ventilador.

 El cuello que se encuentra en la parte superior de la 

bien todos los conductos. Un aflojamiento extra del 
conducto puede generar un gran incremento de la 
presión estática. 

 AVISO: El conducto flexible puede 
colapsar y ocasionar restricciones en el flujo 
de aire. No use un conducto flexible para 
inclinaciones de 90° o recorridos de 5 pies o más 
no tolerados.

 Datos del Flujo de Aire 
Interno

 EL flujo de aire interno puede ser determinado a través 
de la medición de la presión estática externa (ESP) del 
sistema de conductos, usando un manómetro inclinado o 

para determinar el flujo de aire real. Use los multiplicadores 
de corrección del flujo de aire que figuran en el cuadro 

con las condiciones que figuran en la lista. Bajo ninguna 
circunstancia deberá ser usado el equipamiento del SPVU 
(Aire Vertical Simple) con una presión estática externa con 

estas condiciones resultará en un flujo de aire inadecuado, 
conduciendo a un rendimiento bajo y/o a la falla prematura 
de los componentes.

 Cuadro A – CFM – Determinación del CFM 
Interno

Modelos

 

Velocidad del 
Ventilador

Baja Alta

ESP(“) CFM

325

255

 ESP = presión estática externa en una columna de agua en 
pulgadas

 CFM Calificado en alta Velocidad:
 
 Con termostatos de velocidad simple, realice la conexión a la 

terminal GL para Baja Velocidad o a la terminal GH para Alta 

terminales.

 Cuadro B- Multiplicadores de Corrección
 CFM Correcto – (de ser necesario)

Multiplicadores de Corrección para:

Calefacción 

Enfriamiento
 El flujo de aire deberá ser balanceado en base a muchos 

factores, tales como el ESP disponible, CFM de la sala, 
y el conducto. Para una aplicación apropiada, consulte a 
un ingeniero de HVAC. La presión estática externa (ESP) 
puede ser medida con un manómetro o un tubo piloto. Una 
vez establecido este ESP, podrá calcular el CFM usando 
el siguiente cuadro.

 Los CFM más altos tienden a incrementar la capacidad 
Sensible, mejorar la circulación en la sala e incrementar 
el ruido del conducto, mientras que los CFM más bajos 
tienden a incrementar la capacidad Latente y reducir el 
ruido.
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COMPONENTES DEL ZONELINE (Chasis Grande)

Bandeja 
de Drenaje 
RAVDP18

Incluye el tapón 
del drenaje

Unidad del Chasis Grande 

Bandeja 

requerida 

incluido

Espacio Libre:  

22- 2

22- 2

Tipo de Modelo Termostato 
Electrónico

Número del Kit

Modelos con Bomba de Calor 6 cables

Modelos con Bomba de Calor 7 cables

Kit de Rejilla 
RAVAL2 

Exterior/ 
Pared Externa Parte B

Plénum de Pared 
Interno

Unidad

Parte A 
Plénum de 
Pared Externo

Rejilla de Aire de Retorno  
RAVRG2

Suministrado

O
del Espacio 

ancho x  

Panel de Acceso 
con Rejilla de Aire 

de Retorno   
RAVRG3

Tamaño del Filtro: 

Suministrado

58"

29"

Termostato de Pared

 

Bisagra del 
lado izquierdo 
de la puerta

Accesorios para la Instalación
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ACCESORIOS REQUERIDOS para la NUEVA instalación* 

Persiana 
Arquitectónica 

RAVAL2

Espacio Libre:
5/8" de Ancho x  

7 8 de Alto

  

A

B25- /

/ Plénum de Pared
RAVWPT8 – telescopios de 5 1/2” a 8”
RAVWPT14 – telescopios de 8” a 14”

/8

3/8

*
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IMPORTANTE: Planifique la ubicación del plénum, la conexión eléctrica, 
drenajes y del termostato de forma cuidadosa, a fin de evitar interferencias.  
¡Las ubicaciones difíciles de alcanzar dificultarán la instalación y las reparaciones! 

Dimensiones de Referencia 
A Cable del termostato 
B Conducto de Corriente Entrante 
C Ancho y profundidad de la unidad:  

D
E
F
 • El agujero de drenaje está ubicado 

en la parte inferior de la unidad, a 

izquierdo. 
 • En la parte inferior de la unidad, 

gotea agua condensada desde el 
agujero de drenaje hacia la bandeja 
de drenaje. 

instalaciones con chasis grandes. El 

en el plénum antes de que la unidad 
sea instalada. 

 • El drenaje principal puede salir 
desde los lados izquierdo o derecho 

 • El agua del drenaje secundario 
fluye hacia el plénum desde la parte 
trasera de la unidad. 

C
C

Plataforma Elevada 

Chasis Grande
Use un conducto rígido para 

Los conductos 
flexibles podrán 
ser usados para 
las transiciones 
únicamente 

Pared Externa 

Plénum 
de Pared 
RAVWPT8/ 

 

la unidad es requerida en todas las unidades con 
chasis grande. La bandeja de drenaje deberá ser 
instalada antes que la instalación del chasis 

El chasis es 
enviado con 
aislantes 
vibratorios 
instalados. 

tres lados como mínimo para 
reparaciones e instalación. 

A

B

La unidad se desliza en el plénum de 

E

Use un conducto 
flexible o rígido 
para la conexión 
directa 

Información General de la Instalación
OPCIONES DE INSTALACIÓN DE LA REJILLA  

CON AIRE DE RETORNO
La rejilla con aire de retorno para sala puede ser instalada hacia el frente o cualquiera de los costados de la unidad. Cualquier 
arreglo del aire de retorno que sea inadecuado ocasionará problemas de funcionamiento.
Hay tres opciones de instalación de la rejilla de aire de retorno interna.  Elija la opción que mejor se adapte a sus 
requisitos de instalación. Para acceder a detalles de instalación, siga las Instrucciones de Instalación provistas con el 
accesorio de la rejilla de aire de retorno. 
NOTA: Use sólo un filtro en la instalación. El filtro podrá ser instalado en la unidad o en el panel/ puerta de acceso.

IN
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U

C
C
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N
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N

UBICACIONES DE CONEXIÓN EN ARMARIOS UTILITARIOS
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Side View

Exterior/Outside

Outside wall

Inside wall
Rigid 
ductwork

Flexible or 
rigid duct

  

•
  
3"

 
min. from front of unit 

 
   

 

• 
 

3"
 
min. from both sides of unit 

Plenum cutout
30-⅞ ” H 

 

x 24-⅝” W

 
 

Unit

Front Install Clearances

Side Installs not recommended

 
Outside wall

Drain Pan
Wall plenum

Field supplied
outer flashing

Plenum
opening

Platform Surface 

duct

Puerta/ panel de acceso

Espacio libre mín. 

lados*

Conexión  
del 
termostato

Conexión 
eléctrica

Ubicaciones del Drenaje 

Plenum

/2

/2

Opción 2 
Panel de acceso 
con rejilla de aire de 
retorno RAVRG3

Opción 1 
Rejilla de aire de 
retorno RAVRG2 
(usada con la 
puerta del armario 
suministrada) 

Unit

Plataforma
para la plataforma. La altura podrá ser ajustada 
para ubicar la abertura del plénum y el acceso 
al drenaje. Tamaño mínimo de la plataforma de 

Wall  
Plenum

El agujero de 
drenaje está 

parte trasera de 

del lado izquierdo 
de la parte inferior 
de la unidad.  
Bandeja de 

debe instalarse 
debajo del orificio 
de drenaje para 
recoger el agua 
de condensación

/2

Salida de la descarga

23- /8

* Se recomienda dejar espacio adicional 
alrededor de la unidad, a fin de facilitar la 
instalación y el acceso a las reparaciones. 

Plénum de Pared 

Sello Superior

Sello Inferior

Superficie de la 
Plataforma

de sello inferior 
retirado para 
colocar la 
bandeja de 
drenaje 

Mostrada con el drenaje 
condensado a la izquierda. 
También puede drenar a la 
derecha. .

Bandeja 

Información General de la Instalación
ARMARIO UTILITARIO TÍPICO CON CHASIS GRANDE Y 

DIMENSIONES (SOLO COMO REFERENCIA)
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Vista Superior
Rejilla

UNIDAD INSTALADA A TRAVÉS DEL FRENTE 
DEL PLENUM

más grande que 
el ancho de la 
unidad  

libre a cada lado)

Pared Interna

Vista Lateral

Espacios Libres para la 
Instalación Frontal

la unidad

de la unidad
Instalaciones Laterales no 
recomendadas

La abertura del plénum deberá 

de la plataforma para la 
instalación del chasis pequeño.

Accesorios Disponibles
• Persiana Arquitectónica – RAVAL2

• Rejilla de Aire de Retorno - RAVRG2
• Panel de Acceso con Rejilla de Aire de Retorno RAVRG3

Abertura 
del 

Plénum

Superficie de 
la Plataforma

Plataforma 
Requerida

Unidad

Conducto 
rígido

Conducto 
flexible o 

rígido

Pared externa

Unidad

Exterior/ Afuera

Plataforma Plénum de 
pared

La unidad se desliza en el plénum 

Parpadeo 
externo 

suministrado
Pared externa

Plataforma
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Instrucciones de Instalación
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eléctrico, los drenajes y el conducto.
2.   Instale el plénum de pared.
3.   Instale la rejilla.

5.   Instale la bandeja de drenaje. 
6.   Coloque la unidad en la plataforma y deslice el 

lado externo de la unidad por el plénum, hasta que 
quede completamente apoyado. 

SECUENCIA DE LA INSTALACIÓN
7.    Conecte la unidad al conducto.
8.    Conecte el termostato.

  acceso.

Arme e Instale la Plataforma de la Base del Zoneline
1.   

2.   Las conexiones del drenaje podrán ser realizadas sobre la parte derecha, izquierda o trasera de la unidad. Las 

agujeros de drenaje deban ser cortados a través de la plataforma. Los espacios libres/ conexiones del drenaje deberán 
ser determinados por el instalador, de acuerdo con la situación de instalación específica.

3.   Coloque la plataforma en el armario utilitario con el siguiente espacio libre entre ésta y la superficie interna de las 
paredes/ puerta/ panel.

4.   Alinee la plataforma con la abertura del plénum de pared, y asegure la misma al piso usando los soportes y tornillos 
adecuados.

Mín. de 23-

Altura de la plataforma recomendada:  

superficie de la plataforma deberá ser de 

pared. Para más detalles, consulte las 
Instrucciones de Instalación del Plénum.

libre para las conexiones de drenaje (de 
ser requerida) deberá ser determinado 
por el instalador, de acuerdo con la 
situación de instalación específica.

Mín. de 23-

Sistema de Eliminación de Condensados
El Sistema de Eliminación de Condensados incrementa la eficiencia energética, utilizando un ventilador instalado de fábrica 
que arroja el material condensado a la bobina caliente externa.
Cuando la alta humedad externa impide que se arroje todo el material condensado, el exceso de condensados se 

NOTA: Si el Sistema de Eliminación de Condensados no elimina todos los condensados de la unidad, cualquier 
exceso se desbordará del desagüe en la parte trasera de la unidad, directamente en el plénum de pared, y será 
drenado fuera de la edificación. Esto es un indicador de que el chasis o el drenaje requieren del servicio técnico.

Instale el Plénum de Pared
 Instale el plénum de pared. Consulte las instrucciones  

 adecuados de instalación.

Instale la Rejilla.
 Instale la rejilla. Para acceder a los procedimientos de  
 instalación adecuados, consulte las instrucciones incluidas  

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

para drenar agua condensada al sistema 
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 Instale la Bandeja de Drenaje 
NOTA: 

Instale la bandeja de drenaje. Para 
acceder a los procedimientos de 
instalación adecuados, consulte las 

2. Coloque la unidad en la plataforma y 
deslice el lado externo de la unidad 
por el plénum, hasta que quede 
completamente apoyado. 

 Un drenaje externo o interno 
deberá ser adherido a una de las 
condiciones del drenaje principal, 
ubicado del lado derecho o izquierdo 
de la bandeja de drenaje. El 
desagüe del drenaje ubicado en 
la parte trasera de la unidad es el 
drenaje secundario, en caso de ser 
requerido por los códigos estatales 
y locales. Se podrá requerir 
una bandeja de condensación 
secundaria suministrada. Para una 
correcta instalación del drenaje, 
consulte los códigos locales. 

Agujeros de Montaje

Sello Inferior

Sello Vertical

Sello Superior

de sello inferior 
retirado para 
colocar la bandeja 
de drenaje

Mostrada con 
el drenaje 
condensado a la 
izquierda. También 
puede drenar a la 
derecha. 

Instalación Típica

Kit de Bandeja de 

Plénum

Plataforma

Instrucciones de Instalación
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U

C
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Side View
Inside wall

Rigid 
ductwork

Flexible or 
rigid duct

  

 

Instrucciones de Instalación
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Conducto 
superior

Abrazadera

 Conexión del Conducto 
Superior

  aire. 

  2. Use una abrazadera suministrada para asegurar  
  el conducto superior a la salida de descarga de  
  aire.

Salida de 
descarga de 
aire

Conducto 
rígido

Pared 
interna

Conducto 
flexible o rígido

 Termostato Remoto
 

Todas las unidades de SPVU son configuradas en fábrica 
para ser controladas usando un termostato remoto único de 
montaje en pared para calor/ frío. El termostato podrá ser de 
cambio automático o manual, siempre que la configuración 
del control coincida con aquél de la unidad de SPVU.

   NOTA:  Consulte las secciones de Termostato Remoto 
y Conexión del Control de Bajo Voltaje de este 
manual y el manual con el termostato aparte, 
a fin de realizar conexiones y configuraciones 
adecuadas..

IMPORTANTE:  

únicamente.
Si usará un termostato de pared digital/ electrónico, 

AC. Para acceder al termostato de pared, consulte las 
Instrucciones de Instalación.

AVISO:
Se podrán producir daños sobre un termostato de pared 

de conexiones inadecuadas. Preste atención adicional al 

ninguna conexión de voltaje de línea a ningún circuito del 
termostato. Aísle todos los cables del edificio desde el 
voltaje de la línea.

Termostato

Conexiones de la Unidad

  Cableado Máximo  
Longitud del Termostato 
Conexión a la Unidad

 
 AWG – American Wire Gauge 
(Calibre Estadounidense de 
Cables)

ADVERTENCIA                                 Riesgo de Descarga Eléctrica
Antes de realizar el servicio técnico, desconecte la corriente 

el dispositivo de desconexión eléctrica ubicado en el frente 
del chasis.
Si esto no se cumple, se podrán sufrir lesiones personales 
o la muerte.
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Instrucciones de Instalación
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TERMOSTATO REMOTO Y CONEXIONES  
DEL CONTROL PARA BAJO VOLTAJE

Para conectar el termostato con montaje de 
pared
Las conexiones terminales están ubicadas debajo del 
panel de la caja de control.

frente del chasis.

el panel del disyuntor principal o de la desconexión 
montada en el armario.

3. Retire el panel de la caja de control, retirando los 

aseguran el panel.

pequeño en la parte superior de la caja, a fin de 
alcanzar las conexiones terminales del lado derecho del 
control.

5. Realice las conexiones de los cables de acuerdo con 
las instrucciones incluidas con el termostato.

6  Una vez que el cable es emparejado y conectado, la 
unidad está ya lista para su funcionamiento.

7. Vuelva a colocar el panel de la caja de control.

Requisitos de los terminales del termostato
Para enfriar con unidades eléctricas de calor: C, R, GL, Y, 
W.
Para unidades con bomba de calor: C, R, GL, Y, W, B.
Para dos velocidades de ventilador, éste deberá contar 
con la selección de 2 velocidades. 

Unidades con Bomba de Calor Durante el Modo 
de Calefacción:
El terminal B deberá ser alimentado de forma continua. El 

dar calor. El tablero de control decidirá si se encenderá la 
Bomba de Calor (compresor) o el modo de Calor Eléctrico. 

el modo Electric Heat (Calor Eléctrico).

Código de la 
Terminal

Función de la Conexión de Cables

FP Sólo para uso de fábrica. (Asegure que 
no haya un puente en FP y F2)

F2
relé del ventilador externo. (Asegure que 
no haya un puente en FP y F2)

relé del ventilador externo.

del control de escritorio encendido o 
apagado

del control de escritorio encendido o 
apagado

C Terminal a Tierra Común

GH

GL

B
Bomba de Calor

Y

W

R Control Electrónico desde la Corriente de 

FP F2 F1 D2 D1 C GH GL B Y W R

MISE EN GARDE                                

ocasionar un funcionamiento errático del mismo. 

cables separados deberán ser dirigidos desde 
cada interruptor de control separado a cada 

Control  
Electrónico

Conexión Terminal en 
la unidad
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Instrucciones de Instalación
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TERMOSTATO REMOTO Y CONEXIONES  
DEL CONTROL PARA BAJO VOLTAJE

Terminales del Control de Escritorio
El SPVU cuenta con provisiones incorporadas 
para la conexión de un interruptor externo, a fin 
de controlar la corriente que llega a la unidad. El 
interruptor puede ser un sistema de control de 
escritorio central o incluso un interruptor de puerta 
de apertura normal.

Para el funcionamiento del control de escritorio, 

interruptor, el funcionamiento de la unidad se 
detendrá.

interruptores deberán ser suministrados.

Longitud Máxima del Cable para el Interruptor 
del Control de Escritorio

Tamaño del Cable Longitud Máxima

#22

Control del Ventilador Auxiliar
El Smart Center (Centro Inteligente) posee la 

activar un ventilador auxiliar o de transferencia. 

control.
Para conectar el relé, simplemente conecte con un 

cualquier momento que el ventilador funcione, las 

NOTA: El relé y los ventiladores auxiliares deberán 
ser suministrados.

NOTA:  Es responsabilidad del instalador asegurar 
que todas las conexiones de control con cable sean 
realizadas de acuerdo con las instrucciones de 
instalación. Una conexión inapropiada del cableado 
del control del termostato y/o alteración del cableado 
interno de la unidad podrán anular la garantía 
del equipamiento y resultar en daños sobre la 
propiedad, lesiones personales o la muerte.

Panel/ Rejilla de Retorno de Aire
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L1

L2

Instrucciones de Instalación
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2. ADHIERA EL CONDUCTO
 Use el agujero ciego redondo en la parte izquierda de 

la caja de control para instalar el conducto que ingresa 
desde el circuito de empalmes. Instale y sujete con 
abrazaderas el conducto a través de la abrazadera del 
conducto, y conecte los cables en la caja de empalmes. 

Conducto

Abrazadera del 
conducto

1. RETIRE EL PANEL DE LA 
CAJA DE CONTROL

  RRetire el panel de la caja de control, retirando los 2 
tornillos en la parte superior del panel.  

Panel de la Caja 
de Control

CONEXIONES ELÉCTRICAS

3. REALICE LAS CONEXIONES DE LOS CABLES DENTRO DE LA 
CAJA DE CONTROL

 Tire de la desconexión de la corriente ubicada en el frente del 

panel del disyuntor principal o de la desconexión montada en 
el armario.

 NOTA:  
 •  Todas las conexiones eléctricas y cableados deberán ser 

instalados por un electricista calificado y en cumplimiento con 

 •  Todos los chasis deberán contar con conexión directa con 
disyuntores de tamaño adecuado. Use disyuntores tipo 
HACR para evitar desconexiones fastidiosas.

 •  La unidad deberá estar conectada a tierra de forma 
adecuada.

  conectores eléctricos y técnicas apropiadas que  
  figuran en la lista de UL.

 2.  Asegúrese de que todos los cables estén dentro de  
  la caja de control y que no sean pellizcados entre  
  el panel y la unidad. El cable a tierra aislado verde  

  cable a tierra del circuito de empalmes.
 3.  Reemplace el panel de la caja de control y asegure  

  el mismo a la unidad reemplazando los 2 tornillos  
  retirados anteriormente. 

Cable 
a Tierra

Cable 
a Tierra

ADVERTENCIA                                
RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA
Puede ocasionar lesiones o la muerte. Este 
electrodoméstico deberá estar conectado a tierra 
de forma adecuada.
APAGUE la corriente eléctrica antes de realizar 
reparaciones o instalaciones.

ADVERTENCIA                                Riesgo de Descarga Eléctrica
Antes de realizar el servicio técnico, desconecte la corriente 

el dispositivo de desconexión eléctrica ubicado en el frente 
del chasis.
Si esto no se cumple, se podrán sufrir lesiones personales 
o la muerte.
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LISTA DE CONTROL DE LA 
INSTALACIÓN FINAL

 Asegúrese de que todas las instrucciones de 
instalación relacionadas con espacios libres 
alrededor de la unidad hayan sido cumplidas.

 Inspeccione y asegure que todos los 
components y accesorios hayan sido instalados 
de forma apropiada y que no hayan sido 
dañados durante el proceso de instalación.

 El plénum de pared parpadeante fue instalado, 
nivelado y sellado.

 La unidad está nivelada, de adelante hacia atrás 
y de izquierda a derecha.

 Asegúrese de que el filtro de aire de la unidad, 
la bobina interna, y la bobina externa estén 
libres de cualquier obstrucción.

 Asegúrese de que solo un filtro de aire sea 
instalado en el sistema.

 Controle el drenaje(s) de agua condensada a fin 
de asegurar que esté conectado de forma 
adecuada para la eliminación de agua 
condensada, y que cumpla con la aprobación del 
usuario final.

 El conducto está conectado de forma segura a 
la salida de descarga de aire.

 Asegure todos los paneles de acceso (es decir: 
tapa frontal y/o caja de control).

 El termostato de pared fue cableado de forma 
correcta.

 La unidad fue cableada correctamente.
 Asegúrese de que se haya realizado una 

corrección en el tamaño de los cables del 
disyuntor(s)/ fusible(s) y del circuito de 
suministro.

 Asegúrese de que la unidad esté recibiendo el 
voltaje correcto, que esté en un circuito simple y 
que esté correctamente conectada a tierra.

 Asegúrese de que toda la instalación cumpla 
con todos los códigos y ordenanzas nacionales 
y locales aplicables que posean jurisdicción.

 CONECTE LA CORRIENTE
reinstale la desconexión de corriente del frente de la 
unidad.

  2.  Active la corriente desde el panel de servicio principal.
  3.  Encienda y ajuste el termostato, de modo que la unidad 

comience a funcionar..

funcionamiento de la unidad, y sobre el programa de 
mantenimiento de rutina recomendado..

  NOTA:  Se recomienda mantener un registro de fechas de 
mantenimiento y/o reparaciones, y esto deberá ser sugerido al 
dueño u operador del equipo.

SERVICIO TÉCNICO
ADVERTENCIA

 Existe riesgo de descargas eléctricas que pueden 
ocasionar lesiones o la muerte Antes de comenzar 
con la reparación, apague el interruptor del panel del 
servicio y bloquee el área a fin de evitar que la corriente 
se active de forma accidental. Cuando el área no pueda 
ser bloqueada, ajuste de forma segura un dispositivo 
de advertencia, tal como una etiqueta, al panel del 
servicio. 

  NOTA:  Recomendamos enfáticamente que cualquier 
reparación sea realizada por un individuo 
calificado.

Para retirar la unidad del armario.

2.  Tire de la desconexión de la corriente ubicada en el frente 
del chasis.

panel del disyuntor principal o de la desconexión montada 
en el armario.

8.  Levante el chasis y retire el mismo del armario utilitario.

Instrucciones de Instalación
IN

ST
R

U
C

C
IO

N
ES

 D
E 

IN
ST

A
LA

C
IÓ

N

CONEXIONES ELÉCTRICAS  (CONTINÚA)

CONEXIÓN DIRECTA
Voltaje del Calefactor en 265 voltios Dispositivo de Protección del Circuito

Voltaje del Calefactor en 265 voltios Dispositivo de Protección del Circuito

INSTALACIÓN FINAL
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Cosas que son normales

Sonidos de Funcionamiento Normal
Es posible que escuche un sonido de ¡ping! ocasionado 
por el agua recogida y arrojada contra el condensador 
en días lluviosos o cuando el nivel de humedad sea alto. 
Esta función ayuda a eliminar la humedad y mejorar el 
nivel de eficiencia.

Es posible que escuche sonidos de clic del relé cuando 
se realice el ciclo de encendido y apagado de los 
controles o cuando sean ajustados para cambiar la 
temperatura del ambiente.

Se acumulará agua en la bandeja de la base cuando el 
nivel de humedad sea alto o en días lluviosos. Es posible 
que el agua se desborde y gotee desde el lado externo 
de la unidad.

El ventilador interno funciona de forma continua cuando 
la unidad está operando el modo para refrescar, a 
menos que el Control Auxiliar del Smart Fan (Ventilador 
Inteligente) esté configurado en la función de ciclos. 
Esto hará que el ventilador se encienda y apague con 
el compresor. También podrá escuchar el ruido de 
detención o inicio de un ventilador.    
Hay momentos en que el ventilador de la unidad 
funcionará de forma pareja cuando la unidad no esté 
calentando ni refrescando. Si el sistema es configurado 
para funcionar con ventilador continuo, el ventilador 
interno funcionará sin importar que la unidad esté 
regrescando o calefaccionando. Otras veces, el 
ventilador funcionará por más tiempo que el ciclo de 
calefacción/ refrigeración o se iniciará ocasionalmente. 
Esto es normal y es realizado para mejorar el confort y 
balance del ambiente. 

Si la unidad está equipada con un sistema de ventilación 
de aire de reposición, los ventiladores funcionarán de 
manera continua.

Es posible que note algunos minutos de retraso en el 

luego de apagarlo o si ajusta el termostato junto después 
de apagar el compresor. Esto se debe a que un protector 
de reinicio incorporado para el compresor genera un 
retraso de 3 minutos.

interno como el externo se detendrán y el compresor 
funcionará en el modo de refrigeración para 
eliminar escarcha de la bobina externa. Luego de la 
descongelación, la unidad se reiniciará en el modo de 
calefacción eléctrica para calentar de forma rápida la 
habitación en el nivel de confort deseado.

Para proteger el compresor y evitar ciclos cortos, la 
unidad fue diseñada para funcionar durante un mínimo 
de 3 minutos luego de que el compresor se inicie en 
cualquier configuración del termostato.

Retraso de 

3 Minutos

¡Ping!

GOTEO

 ¡Pop!
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Problema Causa Posible Qué Hacer
El Zoneline no se inicia. Se quemó el fusible/ el disyuntor 

está activado
Controle la caja de fusibles/ disyuntor de su hogar y 
reemplace el fusible o reinicie el disyuntor.

La unidad está esperando a que 
el protector de sobrecarga del 
compresor se reinicie.

de ser reiniciado.

Corte de corriente. Hay un retraso de tiempo por protección (de hasta 3 
minutos) a fin de evitar la sobrecarga del compresor. 
Por esta razón, es posible que la unidad no comience 
con el calentamiento o enfriamiento normal por 3 
minutos luego de haber sido conectada nuevamente.

El Zoneline no enfría o 
calienta como debería.

El flujo de aire interno está 
obstruido.
El flujo de aire externo está 
restringido o es recirculado.

Asegúrese de que la persiana arquitectónica no esté 
restringida. Esto podrá hacer que la unidad deje de 
realizar su ciclo debido al protector de sobrecarga del 
compresor. 

La rejilla externa deberá tener libre como mínimo el 
65% de su área. Las rejillas de los electrodomésticos 
que no sean de GE podrán ser demasiado restrictivos 
para un funcionamiento adecuado. Para solicitar ayuda, 
consulte a su vendedor.

El filtro de aire está sucio.
sección de Cuidado y Limpieza – Filtros de Aire

Es posible que la sala haya estado 
caliente o fría. deberá dejar transcurrir un período de tiempo hasta 

que el ambiente se enfríe o caliente.
Está ingresando aire externo en 
la sala.

Configure el control de ventilación en la posición 
cerrada.

Olor a quemado en el 
comienzo de la función de 
calefacción.

Polvo sobre la superficie de los 
elementos de calefacción. de la función de calefacción. Esto se debería disipar 

rápidamente.
El aire no está siempre 
frío o caliente durante el 
funcionamiento.

La bomba de calor no está 
produciendo aire caliente. a funcionar el calentamiento. Esto debería desaparecer 

rápidamente.
El interruptor del ventilador podrá 
ser configurado en ventilador 
continuo.

Esto es normal. La bomba de calor producirá calor 
caliente, pero no tan caliente como el aire producido 
cuando es usado el calentador eléctrico de mayor 
costo.

El aire no se siente lo 
suficientemente caliente 
durante el funcionamiento 
de la calefacción.

La bomba de calor sola produce 
aire que se siente más frío que lo 
deseado.

Use la Opción Electric Heat (Calor Eléctrico). Esto 
apaga la bomba de calor y calienta sólo con calor 

incremento en el consumo de energía.

Consejos para la Solución de Problemas… Antes de solicitar el servicio técnico
¡Ahorre tiempo y dinero! Primero revise los cuadros que aparecen en las siguientes páginas y es posible que no necesite solicitar 
reparaciones.
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CÓDIGOS DE ERROR

Modo de Diagnóstico y Prueba de Código de Error del Control Electrónico
Diagnóstico de Código de Error
El control electrónico del SPVU monitorea de forma continua el funcionamiento de la unidad y guardará códigos de error si 
ciertas condiciones son observadas. En algunos casos, la unidad podrá tomar acción y apagarla hasta que las condiciones 
sean corregidas.

serán mostrados. Si aparecen múltiples códigos de error, puede pasar entre los códigos de error usando el botón 

Estado de Códigos de Error y 
Alarma
Panel de Control de la Unidad
La pantalla mostrada a continuación posee cuatro dígitos. Los 

dígitos indican el estado actual del código de error. Los dos 
dígitos sobre la derecha muestran la cuenta histórica (hasta 

ícono de mantenimiento (llave) que se iluminará para indicar 
cuándo la unidad necesita mantenimiento.
Control de Códigos de Error: 

2.  Cada vez que se presiona la tecla de desplazamiento, la pantalla muestra el siguiente código de error.

Borrar los Contadores Históricos:

segundos.
Código 
de Error

Problema Acción

segundos. interruptor.
2

253) y luego reinicie el funcionamiento.
3 El sensor de temperatura interna está abierto o en corto-

circuito.
-

ción) y continuará funcionando.
El sensor de temperatura de la bobina interna está abierto 
o en cortocircuito. continuará funcionando.

5 El sensor de temperatura de la bobina externa está abierto 
o en cortocircuito.

PUMP (Bomba de Calor) si la temperatura externa lo permite.
6 La unidad se apagará durante 5 minutos, y reiniciará su funcionamiento por 3 minutos. Si la prueba 

falla 3 veces, la severidad será incrementada y el funcionamiento de la unidad será bloqueado.
7

consecutivos
El compresor se apagará y la velocidad de High Fan (Ventilador Alto) se activará. Cuando la tem-

bloqueo.
8 La unidad continuará funcionando y será monitoreada.

Ciclos de la unidad – (inferior a) 3 veces por hora La unidad continuará funcionando y será monitoreada.
Protección de congelación de la sala Use esta función solo si Electric Heat (Calor Eléctrico) está disponible. Haga funcionar High Speed 

Problema con el termostato de pared o problema de 
conexión

La unidad no funcionará.

El interruptor de límite de presión alta está activado Si está enfriando o la bomba de calor está activada, apague el compresor. Haga funcionar el venti-

Error de la bomba de calor Si la temperatura de la bobina interna es inferior a la temperatura ambiente durante 3 minutos, la 
unidad usará el calor eléctrico para satisfacer la demanda de calor.

Temperatura más allá que los límites de funcionamiento.
de error permanecerá activado hasta que la temperatura alcance el rango de funcionamiento y luego 
la unidad volverá a su funcionamiento normal.
El compresor deberá ser activado y contar por lo menos con 2 velocidades de ventilación..

22 -
tos consecutivos

La unidad usará calor eléctrico para satisfacer las demandas de calefacción, hasta que la tempera-

23

ENTER SCROLL

OFF   ON

Estado de Er-
ror Encendido/ 
Apagado

Botón para 
Ingresar

Código de 
Error

Contador 
Histórico Indicador de 

Requisito de 
Mantenimiento

-
splazamiento
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Registro del Producto

Complete y envíe por correo 
su Registro de Producción 
del Consumidor hoy. Puede 
estar tranquilo sabiendo que 
lo podremos contactar en el 
improbable caso de que surja 

Luego de enviar por correo el 
siguiente registro, guarde este 
documento en un lugar seguro. 
El mismo contiene información 
que necesitará en caso de re-

número del servicio técnico es 

7822).

Lea su Manual del Propi-
etario atentamente. Le 
ayudará a utilizar su nuevo 
electrodoméstico de forma 
apropiada.

Siga estos tres pasos para proteger la inversión de su nuevo electrodoméstico:

2 3

cut here

cut here
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Please place in envelope and mail to:

Please place in envelope and mail to:
Veuillez mettre dans une enveloppe et envoyez à :
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Garantía del Zoneline de GE Appliances

sobre el uso del producto. 

    Si tiene un problema de instalación o el aire 
acondicionado no posee la capacidad de refrigeración 
adecuada con relación al uso deseado, contacte a su 
vendedor minorista o instalador. Usted es responsable de 
brindar instalaciones de conexión eléctrica adecuadas. 

trasladar la unidad a una ubicación donde esté accesible 
para que un técnico pueda brindarle el servicio. 

la instalación en un ambiente donde haya químicos 
corrosivos. 

el mismo o debido a un uso irrazonable, incluyendo la 
falta de mantenimiento razonable o necesario. 

instalaciones en ambientes costeros, excepto los modelos 
tratados con protección anticorrosiva con aplicación 
especial de fábrica, de acuerdo con lo designado en el 
número de modelo. 

suministro de voltaje inadecuado, accidente, incendio, 
inundaciones o catástrofes naturales. 

personal causados por posibles defectos del 
acondicionador de aire. 

Qué No Cubrirá GE Appliances:

Esta garantía se extiende al comprador original y a cualquier dueño subsiguiente de productos comprados para uso 
hogareño dentro de EE.UU y Canadá. Si el producto está ubicado en un área donde no se encuentra disponible un 
Proveedor Autorizado del Servicio Técnico de GE Appliances, usted será responsable por el costo de un viaje o se podrá 
requerir que traiga el producto a una ubicación del Servicio Técnico de GE Appliances Autorizado para recibir el servicio. 

Algunos estados o provincias no permiten la exclusión o limitación de daños fortuitos o consecuentes. Esta garantía le da 
derechos legales específicos, y es posible que tenga otros derechos legales que varían entre un estado y otro, o entre 
una provincia y otra. Para conocer cuáles son sus derechos legales, consulte a la oficina de asuntos del consumidor local, 
estatal o provincial o al Fiscal de su estado. 

Garante : GE Appliances, a Haier company

Todo el servicio de garantía es provisto por nuestros Centros de Servicio de Fabricación, o un técnico autorizado del Servicio al 
Cliente (Customer Care®). Para programar una visita del servicio técnico a través de Internet, visítenos en GEAppliances.com, o 

EXCLUSIÓN DE GARANTÍAS IMPLÍCITAS—Su única y exclusiva alternativa es la reparación del producto, 
como se indica en la Garantía Limitada. Las garantías implícitas, incluyendo garantías implícitas de 
comerciabilidad o conveniencia sobre un propósito particular, se limitan a un año o al período más corto 
permitido por la ley.

Por el Período de: GE Appliances Reemplazará:
Un Año 
Desde la fecha 
de compra original

Cualquier parte del acondicionador de aire que falle debido a un defecto en los materiales o 

costo, todo el trabajo y los costos del servicio relacionados con el reemplazo de la parte que 
presente defectos.

Cinco Años 
Desde la fecha 
de compra original

Cualquier parte del sistema de refrigeración sellado, si alguna pieza del mismo (el compresor, 
condensador, evaporador y todas las cañerías de conexión incluyendo el sistema de reposición 

limitada de cinco años, GE Appliances brindará, sin costo, todo el costo de trabajos y servicios 
relacionados con el reemplazo de la pieza defectuosa.

El Segundo al Quinto 
Años
Desde la fecha  
de compra original

ciertas piezas que fallen debido a un defecto en los materiales o la fabricación. Las piezas 
cubiertas son los motores del ventilador, interruptores, termostatos, calefactor con resisten-
cia eléctrica, protectores de calefactores con resistencia eléctrica, sobrecarga del compresor, 
solenoides, tableros de circuitos, controles auxiliares, termistores, controles de descongelación, 

-
itada adicional de cuatro años, usted será responsable por cualquier trabajo o costos relaciona-
dos con el servicio técnico en el hogar.
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GE Appliances Sitio Web 

GE Appliances y sacar ventaja de todos nuestros servicios a través de Internet diseñados para su conveniencia. En EE.UU.: 
GEAppliances.com

Registre su Electrodoméstico 
¡Registre su electrodoméstico nuevo a través de Internet, según su conveniencia! Un registro puntual de su producto permitirá 
una mejor comunicación y un servicio más puntual de acuerdo con los términos de su garantía, en caso de surgir la necesidad. 
También puede enviar una carta en la tarjeta de inscripción pre-impresa que se incluye con el material embalado. En EE.UU.: 
GEAppliances.com/register

Servicio Programado 
El servicio de reparación de expertos de GE Appliances está a sólo un paso de su puerta. ¡Conéctese a través de Internet y 
programe su servicio a su conveniencia cualquier día del año! En EE.UU.: GEAppliances.com/ge/service-and-support/service.
htm

Garantías Extendidas 
Adquiera una garantía extendida de GE Appliances y aprenda sobre descuentos especiales que están disponibles mientras su 
garantía aún está vigente. La puede adquirir en cualquier momento a través de Internet.  Los Servicios de GE Appliances aún 
estarán allí cuando su garantía caduque. En EE.UU.: GEAppliances.com/ge/service-and-support/shop-for-extended-service-
plans.htm

Conectividad Remota 
Para solicitar asistencia con la conectividad de red inalámbrica (para modelos con activación remota), visite nuestro sitio Web en 
GEAppliances.com/ge/connected-appliances/

Piezas y Accesorios 
Individuos calificados para realizar el servicio técnico de sus propios electrodomésticos podrán solicitar el envío de piezas o 

GEApplianceparts.com
habitual. 
Las instrucciones que figuran en este manual cubren los procedimientos que serán realizados por cualquier usuario. 
Otros servicios técnicos generalmente deberían ser derivados a personal calificado del servicio. Se deberá tener 
cuidado, ya que una reparación indebida podrá ocasionar que el  funcionamiento no sea seguro.

Contáctenos 
Si no se encuentra satisfecho con el servicio que recibió de GE Appliances, comuníquese con nosotros a través de nuestro sitio 
Web con todos los detalles, incluyendo su número telefónico, o escriba a: 

5 GEAppliances.com/
ge/service-and-support/contact.htm


